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Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSOGFELSE
S . Afgang, verk
Temperatur 12,2 C Provested: Lynavej 62
Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal Provedato: 2021-08-16 Kl. 10:07
s Gullig Provetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458:2006
Udseende* Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ) |METODE Sr
Kimtal v. 22°C pr.ml 3 200 DS/EN6222:2000, MM005 0,15
Kimtal v. 37°C pr.ml 1 DS/EN6222:2000, MMO005 0,15
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 i.m. Colilert18, MMO001 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m. Colilert18, MMO001 0,06
Enterokokker pr.100ml <1 i.m. Enterolert-DW*
BactiQuant (Kimtal, total) RFU 82 BactiQuant*
1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1110 af 30/05/2021. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.
I SR AT
Tegn forklaring
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering .
i.m.: Tkke mélelig U,y ogS;: Mleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019) Karin Spanggaard, EH, laborant




