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Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gzelder udelukkendefor den analyserede prove

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke mélelig. U og S :Méleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Marie-Louise Andersen, Laborant

DIREKTE UNDERSOGELSE Provetype: Udskylningsprove
Temperatur 9,7 °C 190.118 5
Provested: DGU 190.118
Kongepartens Vandveerk
Provedato: 2025-09-01 K1. 09:22
Provetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006
MIKROBIOLOGISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav) | METODE S
Kimtal v. 22°C cfu/ml 6 DSENISO 62222000 0,15
Kimtal v. 37°C cf/ml 3 DSENISO 62222000 0,15
Coliforme bakterier MPN/100 ml <1 i.m. Colilert Quanti Tray 0,06
E. coli MPN/100 ml <1 i.m. Colilert Quanti Tray 0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSOGELSE RESULTAT | Vandkvalitetskrav) | METODE Uy
Se blad 2.
1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.
Tegn forklaring: KQLu@NCsae) </ \KK.,/(’ R
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Provedato: 2025-09-01 K1. 09:22 26, septetnber 2025
FYSISK - KEMISK UNDERS@QGELSE RESULTAT  |Vandkvalitetskrav? | METODE LU
pH pH 7,3 DSENISO 105232012
Ledningsevne mS/m 105 DSEN 27888:2003 mod. (v.20°C) 15 %
It 0O, mg/l 0,6 DS/ISO 172892014 5%
Ikke flygtigt org. kulstof (NVOC) C mg/l 7,3 DSEN 14841997 5%
Jem, total Fe mg/l 0,62 DSENISO 118852009 10 %
Mangan, total Mn mg/l 0,007 DSENISO 118852009 5%
Ammonium* NH,© mg/l 2,1 1S071502:1984 15 %
Nitrit NO,” mg/l 0,005 DSEN26777:2003 6 %
Fluorid F mg/l 0,98 DSENISO 10304-12009 15 %
Chlorid cr mg/l 76 DSENISO 1030412009 10 %
Nitrat NO;” mgl 0,4 DSENISO 10304-1:2009 10 %
Sulfat SO, 2 mg/l <1 DSENISO 10304-12009 10 %
Bicarbonat HCO;" mg/l 635 DSENISO9963-1:199% 2%
Aggressiv kuldioxid CO, mg/l <2 DS236:1977 2%
Fosfor, total P mg/l 0,029 DSENISO 68782004 10 %
Calcium Ca?t mg/l 67 DSENISO 118852009 10 %
Magnesium Mg®™  mgl 41 DSENISO 118852009 15 %
Natrium Na~  mg/l 129 DSENISO 118852009 15 %
Kalium K" mg/l 9,1 DSENISO 118852009 5%
Kiselsyre Si0,  mgl 13 SM4S00SiD: 2 udg, 10 %
Methan* CHy mgl 32 HSGOFID 20 %
Hardhed, total °dH 19 Beregrt 3.5 %
Svovlbrinte* H,S mg/l < 0,02 DS278 15 %
1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.
Tegn forklaring: KO Lsrse) AR
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. ] ~
i.m.: Ikke mélelig. U og S:Mileusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024) Marie-Louise Andersen. Laborant
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UORG. SPORSTOFFER RESULTAT | Vandkvalitetskrav) | METODE LU
Barium Ba ng/l 126 DSENISO 118852009 10 %
Bor B pg/l 822 DSENISO 118852009 10 %
Strontium Sr ng/l 1320 DSENISO 118852009 10 %

1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring: —KCux JQ\L»« 1) ’\bv f;*\ﬁl’v o
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. g -/
i.m.: Ikke mélelig. U og S :Mdleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Marie-Louise Andersen, Laborant
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UNDERLEVERAND@UR
ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT Vandkvalitetskrav) | METODE U
UORG. SPORSTOFFER
Arsen As ug/l 0,17 1S0 17294-1:2024-+1S0 17294-2:2023 mod. 20 %
Kobolt Co ug/l 0,088 1SO 17204-1:2024-+150 1729422023 mod. 20 %
Nikkel Ni ug/l 3,8 1SO 17294-12024+1S0 1729422023 mod. 20 %

1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org, mikroforureninger er udfert af Eurofins, akkr.nr. 168, rapport nr. 835-2025-07739101, kopi kan
rekvireres.

Tegn forklaring: w[ Gugtsusd) K<L,\,.»{, \\;i A
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. S
im.: Ikke mélelig. U, og S;:Méleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024) Marie-Louise Andersen. Laborant
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UNDERLEVERANDOUR
ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT | Vandkvalitetskrav) | METODE Upg
PESTICIDER Tkke Pévist
Atrazin ng/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Bentazon ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
N,N-Diethyl-m-toluamid (DEET) ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Dichlorprop ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Glyphosat ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Hexazinon ng/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Imazalil ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Mechlorprop ng/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Metalaxyl ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Metaldehyd ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Metribuzin pg/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Monuron ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Simazin ng/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Eﬁfoai';“ym};‘;zﬁw el < 0,01 e 30 %
1,2,4-Triazol ng/l < 0,01 LOMSMS 30 %
2 4-dichlorphenol ug/l < 0,01 GOMSMS 30 %
2,6-DCPP ug/l < 0,01 LCMSMS 30 %
2,6-Dichlorbenzosyre ng/l < 0,01 LOMSMS 30 %
2,6-Dimethylacetanilid (CGA42447) ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-
meﬂlansulf}(,)nls)yre (YCGA3698y7)3) ugl S gt HONSVS 0%
2-4-Chlorphenoxy)propionsyre (4-CPP) ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
4-Nitrophenol ng/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Alachlor ESA ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Desethyldesisopropylatrazin (DEIA) ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Desethylatrazin ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Desisopropylatrazin ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.
Org, mikroforureninger er udfert af Eurofins, akkr.nr. 168, rapport nr. 835-2025-07739101, kopi kan
rekvireres.
Tegn forklaring: -1 i;;,x&j\\“(,;,:,;, ~/ —’\gqj\ R~
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. ] S
i.m.: Ikke mélelig. U og S :Mdleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024) Marie-Louise Andersen. Laborant
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UNDERLEVERANDOUR
ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT | Vandkvalitetskrav) | METODE Upg
PESTICIDER Tkke Pévist
Didealkylhydroxyatrazin ng/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Dimethachlor ESA ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Dimethachlor OA ng/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Ethylenthiourea ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Metribuzin-desamino-diketo ng/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Metribuzin-diketo pg/l < 0,01 LOMSMS 30 %
CGA62826 ng/l < 0,01 LOMSMS 30 %
N.N-Dimethylsulfamidsyre (DMSA) ng/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Pentachlorbenzen ug/l < 0,01 GCMSMS 30 %
Propachlor ESA ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
t-Sulfinyleddikesyre ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
LMG6 (SYN545666) ng/l < 0,01 LOMSMS 30 %
4(;{551—21;111;1&3,5,6—mch10r0benzenmﬂf0nat ugl < 0,01 LOMSAS 30 %
LMS (CGA 324007) ng/l < 0,01 LOMSMS 30 %
LM3 ng/l < 0,01 LOMSMS 30 %
AMPA pg/l < 0,01 LOMSMS 30 %
BAM ng/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Chlorothalonil-amidsulfonsyre ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Desphenyl-chloridazon ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Metamitron-desamino pg/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Metazachlor ESA ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Metazachlor OA ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Methyl-desphenyl-chloridazon ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
CGA108906 ng/l < 0,01 LOMSMS 30 %
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) ng/l < 0,01 LOMSMS 30 %
Rimsulfuron-desulfon (PPU) ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP) ug/l < 0,01 LOMSMS 30 %
1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.
Org, mikroforureninger er udfert af Eurofins, akkr.nr. 168, rapport nr. 835-2025-07739101, kopi kan
rekvireres.
Tegn forklaring: — R J\\Lﬂ 9e) ’\QV{;*\ R
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. i -
i.m.: Ikke mélelig. U og S :Méleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024) Marie-Louise Andersen. Laborant




