DONSIab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S

Driftskontrol Blokken 43
Drikkevandskontrol, afgang fra vandvaerket 3460 Birkered
tlf: 45803133
Kongepartens Vandvaerk Analyserapport nr. 20260918/008
Lyngvej 62 18. september 2026
4560 Vig Blad 1 af' 1

it s DANAK

Test Reg. nr. 48

Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

IR ND R ERT R Provedato: 2026-09-14K1. 10:57  Prevematrice: Drikkevand

Temperatur 13,2 °C
%
Is;lfatg " ;23::1 lugt Provested: %jgz%ﬁz;kw Provetype: Udskylningspreve
Farve* Gullig .
Provetager: Laboratoriet Provemetode: DS/ISO5667-5:2006

Udseende* Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav) | METODE S,
Kimtal v. 22°C cfu/ml 1 50 DS/ENISO 6222:2000-+ MMO00S 0,15
Kimtal v. 37°C cfivml 1 DSENISO 62222000+ MMO00S 0,15
Coliforme bakterier MPN/100 ml <1 i.m. Colilert Quanti Tray 0,06
E. coli MPN/100 ml <1 i.m. Coliert Quani Tray 0,06
BactiQuant (Kimtal, total) RFU 105 BactiQunt

FYSISK - KEMISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav? | METODE U
pH pH 8,0 7 - 8,5 DSENISO 105232012
Ledningsevne mS/m 95,5 250 DS/EN27888:2003 mod. (v.20°C) 15 %
Iit 0O, mg/l 7,4 DSISO 172892014 5%
Jemn, total Fe mg/l 0,012 0,2 DSENISO 118852009 10 %
Mangan, total Mn mg/l 0,002 0,05 DSENISO 118852009 5%
Ammonium NH,” mg/ 0,016 0,05 1S071502:1984 15 %
Nitrit NO,” mgl < 0,001 0,01 DSEN 267772003 6 %

1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring: j e ~_ — /\\ N

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

im.: Ikke mélelig. U, og S;:Méleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025) Karin Due. Laborant




